REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE PEMPLOIL, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT

[N 0 R:[s]o[c]ulo]7]1]o[3]2][4]A]

ARRETE
définissant le modéle et la méthode de réalisation de 1’état de 1’installation intérieure de gaz .

Ie ministre de I’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué a 1’industrie,

Vu le code de la construction et de I’habitation, notamﬁéht ses articles L.271-6, R. 271-1 a R. 271-
4. etR. 134-6 aR. 134-9,

Vu Darrété du 2 aofit 1977 modifié relatif aux régles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés a l'intéricur des batiments
d'habitation ou de leurs dépendances :

ARRETE

Article 1 : L’état de I'installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des locaux
3 usage d’habitation et leurs dépendances en respectant les exigences méthodologiques suivantes :

- préalablement a son intervention, I’opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les
informations concernant le batiment, et s’assure lors de la prise de rendez-vous qu’il pourra
avoir accés aux locaux ; il s’assure auprés du client que celui-ci I’autorise a prendre toutes
dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

- Tlors de la visite, I’opérateur de diagnostic examine l'installation intéricure de gaz telle que
définie par l'arrété du 2 ao(it 1977 susvisé et notamment la tuyauterie fixe, le raccordement
en gaz des appareils, la ventilation des locaux, la combustion si 'installation est alimentée
en gaz ;

- les anomalies constatées a ’occasion de la visite doivent étre signalées au client.

L’application de normes ou de spécifications techniques relatives & I’état des installations de gaz, en
vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie & 1’accord sur "Espace
économique européen, reconnues par le ministére en charge de la sécurité du gaz, est présumee
satisfaire aux exigences méthodologiques sus-mentionnees .




Article 2: En complément des exigences méthodologiques définies a I’article 1, la petsonne
physique ou morale visée A Particle R. 271-1 du code de la construction et de 1’habitation :
e met en place et assure la pérennité d’un systéme d’enregistrement et d’archivage de
I’ensemble des documents relatifs 4 son activité,
e apporte les réponses appropriées aux réclamations ou plaintes qui lui sont adressées,
e assure, par une maintenance réguliére, la pérennité des caractéristiques techniques et, le cas
¢chéant, métrologiques de I’appareillage utilisé pour la réalisation de I’état de I’installation
intérieure de gaz.

Article 3 : L’état de I’installation intérieure de gaz donne lieu a la rédaction d’un rapport établi, en
langue frangaise, suivant le modéle fourni en annexe 1 du présent arrété. .

Article 4 : Le directeur général de I'urbanisme, de [’habitat et de la construction et la directrice de
I’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle, sont chargés, chacun pour ce qui les
concerne, de ’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République
francaise.

Fait a Paris Ie 6 avril 2007

Le ministre de I’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Pour le ministre et par délégation ;

Le directeur général de I’urbanisme,

de I"habitat et de la construction
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Alain LECOMTE

Le ministre délégué 2 I’industrie

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de 1’action régionale, de la qualité et de
la sécurité industrielle
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Nathalie HOMOBONO




ANNEXE 1

Modg¢le de rapport de I’état de I’installation intérieure de gaz.

A/ Désignation du ou des batiments :

|® Localisation du ou des bitiments
Département:..........ooeeenee.

Désignation et situation du ou des Iots de COPIOPIISLE 1. ittt sbee e eee e raratr e erans

Type de batiment []appartement [ ] maison individuelle

Nature du gazdistribné ~ [JGN  [JGPL [] Air propané ou butané  DiSEHBULCUT ..........veeroeseereeeereeeresrenrnn s

Installation alimentée en gaz s oul ENON

B / Désignation du client:

® Désignation du client

NOIL Loviiiaiirmicstiieciee e ese s teseae e ea s s r e Ebbs 1R b s a4 At e e et b s s emesessa semnsesas s s sesetnsesoesessnsasnsso son s nss et sersana senn
PIERIOMI . b gt ettt b b b st e e e s mase s as s an e s tnRren s sE e s e e
AUTESSE 1.ttt e b e e AR SR R At SRR A R b1 S0k et mem e e s st ee e neen e s et mnaen

® Sile client n’est pas le donneur d’ordre : .

Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de 'MEresse) : . ..oveeeenieri i e e e
NOIIL et sr e s hea e e sae e b e se b seot b e eeem e b seae eeemen e R pe e et e eA e ra srm ns
PIBIOM ettt et sr s e aet e tene s ssae e e b e n sarsssaaesbeReeReAseRpabe b eAeE e AR OA 4R R A4 b et d et eemne e enene s neeenes pemmne
AUIBESE! ..t bbb bR e e b R b bbb en ek b b b e e e s s eentnner s e enrmren

C / Désignation de I'opérateur de diagnostic:

® JIdentit¢ de I'opérateur de diagnostic:

INOTEL 1ot s teens ettt esst e ar et sase b sesats s b et st sk etran bt abesabeb ek b b be et e bbbt 1A S bbb s sn bt et et s emsearasaras s as s ansnendeeeseneremns
PIENOM..ovosisiiiisiiie et see s

Raison sociale et nom de Pentreprise . ..cocviiciiieie et eresae e st er e s em s s s ese v evn
AUATEESE! 11eiteieeent e rr e enn e e re s e sttt er et s e s b e e s bes e e A A s £ nE bR n £ eeae R ne et e ennn R e e b eran s b et e bR es

Norme méthodologique ou spécification technique UtIHSEE & ....uvveiiieiir et eieee e vees e e sernan




D / Identification des appareils :

Genre!, marque, modéle Type? |Puissance | Localisation |Observations : anomalie, débit calerifique, taux de
en kW CO mesuré(s), motifs de I’absence ou de
I’impossibilité de contrble pour chaque appareil
concerng
E / Anomalies identifiées:
Point de A14 | Libelié des anomalies et recommandations
colzir;)le A25 ou
DGI®

F / Identification des bitiments et parties du batiment (pi¢ces et volumes) n'ayant pu étre
contrélés et motifs :

..........................................................................................................................................................................................

1 Cuisinigre, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudiére, radiateur, ...

2 Non raccordé — Raccordé - Etanche

3 Point de contrdle selon la norme utilisée

4 A1 : linstallation présente une anomalie & prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur Finstallation

5 A2 : lnstallation_présente une anomalie dont le caractére de gravité ne justifie pas que I'on interrompe aussitdt ta
fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs delais.

€ DGI (Danger Grave et Immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de
diagnostic interrompe aussitét l'alimentation en gaz jusqu'a suppression du ou des défauts constituants la source du

danger.




G / Constatations diverses :

L’installation ne comporte aucune anomalie

L’installation comporte des anomalies de type Al qui devront étre réparées ultérieurement
L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront &tre réparées dans les meilleurs délais
L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront &tre réparées avant remise en service

[l /N

Cachet de I'entreprise Dates de visite et d'établissement de I'état de I’installation gaz

Visite effectuée le

Signature de I’opérateur

FAIt Ao L ittt iireseeerrarsatessssssstrasssemsessesssrassananes

NOM:aeeeeeivirrenr e rrreereenes Prénom . .ccviiiiieivinivenrirsnrrrvssasreseeeeesrasassans




